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ＧＬ

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

４Ｆ屋上

１３Ｆ

１４Ｆ

１５Ｆ

１６Ｆ

平成　　　年度

２台の内、１台移設再利用

ＦＣＵ

１ ｘ２

既設ファンコイルユニット　機器表

記　　号

ＦＣＵ－１ 天吊型　＃４００

全　熱顕　熱

kcal／H kcal／H

室 内 温 度

ＤＢ

℃

ＷＢ

℃

冷水入口

℃

冷　　房　　能　　力 加　　熱　　能　　力

全　熱

kcal／H

ＤＢ

室内 温度

℃℃

温水入口 水　量

L／min

水 頭損 失

mmAq

コ　イ　ル

ｍ3／mir

風 　量

Ｗ

消費電 力

フ　ァ　ン

φ Ｖ

型　　式

２，１５０ ２，６４０ ２６ １８．７ ７ ３，９３０ ２２ ４５ ０．７ １ １００

備 　　 　考

２６ １８．７ ７ ２２ ４５ １ １００

２６ １８．７ ７ ２２ ４５ １ １００

ＦＣＵ－２

ＦＣＵ－３

天吊型　＃６００

天吊型　＃８００

３，１１０

４，５００ ５，２６０

３，９８０ ５，８５０

８，２６０

１２

１６

８

１．９７

０．６７

１，０２０

１，３６０

　　６８０

１３０

６０

８４

空調設備 （ダクト）系統図 M-2
天文科学館展示施設更新工事
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２０ ＨＡ ０３ ４０

特記 図面 番号

区分

図 面名

縮 尺

工事名
係

課
　
長

係
　
長

Ａ

Ｈ

Ｇ

Ｂ

Ｅ

Ｆ

Ｃ

Ｄ

１２１ ２ ３ ４ ５
６ ７

８ ９ １ ０ １ １

１２１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １ １１ １

Ａ

Ｇ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

ＳＡ

ＥＡ

ＳＡ

ＥＡ

ＳＡ

ＥＡ

ＥＡ

ＳＡ

ＳＡ

ＲＡ

ＳＡ

ＥＡ

ＳＡ

ＳＡ

ＲＡ

ＳＡ

ＲＡ

ＥＡ

ＥＡ
煙導

ＥＡ

ＯＡ

ＥＡ

Ｅ
Ａ

Ｅ
Ａ

Ｒ
Ａ

ＡＨ ＡＨ

１

ＳＥＦ

ＣＤｘ３

ＥＡガラリ

ＳＡガラリ

ＨＦＤ

ＳＤ

ＳＤ

ＳＥＤ１

ＯＡガラリ

ＥＡガラリ

ＥＡガラリ

ＳＥＤ３

ＳＥＤ２

ＳＦＶＤｘ２

ＦＤｘ２

ＦＶＤｘ２

ＦＶＤＣＤ

ＣＤ

ＣＤ

ＭＤ

ＭＤ

ＯＡガラリ

ＯＡガラリ

ＣＤ

ＳＦＶＤｘ２

ＳＦＶＤｘ２

ＶＤｘ２

ＳＦＶＤｘ２

ＦＤ

ＦＤｘ２

ＦＣＵ

ｘ４

ＦＣＵＦＣＵ

３２ ｘ２３ ｘ１５

ＦＣＵ

３

ＦＣＵ

３

ＦＣＵ

３ｘ５ ｘ４ ｘ５

９

ＥＦ

ＥＦ ＥＦ ＥＦ

６７８

ＦＣＵ ＦＣＵ

２

ＡＣＰ

２１ ３ ｘ４ ｘ４
ＦＣＵ

２ ｘ２

ＦＣＵ

１

ＡＣＰ

１３

ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ ＡＣＰ

１４ １５ １２ １１ ｘ３

ＦＣＵ

ｘ２１

１２

ＥＦ ＥＦ

３ ２

ＥＦ

２

ＥＦ ＥＦ

４ ５

ＯＦ ＯＦ

１１

ＦＣＵ

２ ｘ７

Ｓ

Ｅ
Ｓ

Ｅ

Ｏ

Ａ展示室展示室

電気室発電機室機械室

便所

キッズコーナースタッフルーム 休憩室 便所

書庫 女子ロッカー室 職員控室 館長室 事務室 屋内玄関

太陽観測室 天文サロン

資料室

天文サロン

プラネタリウム

学芸準備室 プラネタリウム広場

便所 プラネタリウム待合室 前　室

エントランスホール

休憩室

明石市立天文科学館
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ＧＬ

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

４Ｆ屋上

１３Ｆ

１４Ｆ

１５Ｆ

１６Ｆ

１

ＦＣＵ

ｘ２

２台の内、１台移設再利用

既設ファンコイルユニット　機器表

記　　号

ＦＣＵ－１ 天吊型　＃４００

全　熱顕　熱

kcal／H kcal／H

室 内 温 度

ＤＢ

℃

ＷＢ

℃

冷 水入口

℃

冷　　房　　能　　力 加　　熱　　能　　力

全　熱

kcal／H

ＤＢ

室内温 度

℃℃

温水入口 水 　量

L／min

水頭 損失

mmAq

コ　イ　ル

ｍ3／mir

風 　量

Ｗ

消費 電力

フ　ァ　ン

φ Ｖ

型　　式

２，１５０ ２，６４０ ２６ １８．７ ７ ３，９３０ ２２ ４５ ０．７ １ １００

備　　　考

２６ １８．７ ７ ２２ ４５ １ １００

２６ １８．７ ７ ２２ ４５ １ １００

ＦＣＵ－２

ＦＣＵ－３

天吊型　＃６００

天吊型　＃８００

３，１１０

４，５００ ５，２６０

３，９８０ ５，８５０

８，２６０

１２

１６

８

１．９７

０．６７

１，０２０

１，３６０

　　６８０

１３０

６０

８４
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特記 図面 番号

区分

図 面名

縮 尺

工事名
係

課
　
長

係
　
長

Ａ

Ｈ

Ｇ

Ｂ

Ｅ

Ｆ

Ｃ

Ｄ

１２１ ２ ３ ４ ５
６ ７

８ ９ １ ０ １ １

１２１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ０ １ １１ １

Ａ

Ｇ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｈ

Ｍ

Ｍ
ＦＣＵ

２

ＦＣＵ

１ ｘ２

１ ２

ＡＨ ＡＨ

１

ＣＨＰ

ｘ２

ＲＲ

１－１

ＲＲ

１－２

ＦＣＵ

２

ＦＣＵ

１ｘ２

ＦＣＵ

３ ｘ４

ＦＣＵ

３ ｘ４

ＦＣＵＦＣＵＦＣＵＦＣＵＦＣＵ

２３３ ｘ４ ｘ３ ｘ２３３ ｘ４ｘ４

ＦＣＵ

３

ＦＣＵ

３ ｘ４

ＦＣＵ

３ｘ５ ｘ５

Ｅ

ＣＨＳ

ＣＨＲ

ＣＨＳ

ＣＨＲ

ＣＨＲ

Ｅ

ＣＨＲ

ＣＨＳ

ＣＨＲ

ＣＨＳ

ＣＨＲ

ＣＨＳ

Ｃ
Ｈ
Ｒ

Ｃ
Ｈ
Ｒ

Ｃ
Ｈ
Ｓ

Ｃ
Ｈ
Ｓ

ＣＨＳ

ＣＨＲ

ＣＨＳ

ＣＨＲ

ＣＨＳ

ＣＨＲ

ＣＨＳ

ＣＨＲ

ＣＨＳ

ＣＨＲ

ＣＨＳ

ＣＨＲ

ＣＨＲ

ＣＨＳ

ＦＣＵ

２ ｘ４

Ｄ

ＤＤ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ
Ｄ

Ｄ

ＤＤ

Ｄ

Ｄ

ＲＢ

１

ＦＣＵ

２ ｘ６

休憩室 エントランスロビー 屋内玄関

前　室プラネタリウム待合室学芸準備室

休憩室

プラネタリウム広場 調整室

展示室展示室展示室 天文観測室

スタッフルーム キッズコーナー

資料室

天文サロン

明石市立天文科学館










